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医用控温毯注册技术审查指导原则
（2017年修订版）

本指导原则旨在指导和规范医用控温毯产品的技术审评工作，帮助审查人员增进对该类产品机理、结构、主要性能、预期用途等方面的理解，方便审查人员在产品注册把握技术审评时把握基本的要求和尺度。
本指导原则所确定的核心内容是在目前的科技认识水平和现有产品技术基础上形成的，因此，审评人员应注意其适宜性，密切关注适用标准及相关技术的最新进展，考虑产品的更新和变化。
本指导原则不作为法规强制执行，不包括行政审批要求。但是，审评人员需密切关注相关法规的变化，以确认申报产品是否符合法规要求。
[bookmark: _Toc307165933][bookmark: _Toc303157582]一、适用范围
本指导原则适用于管理类别为二类的医用控温毯，该类产品通过控制设备内循环液体的温度，具有对人体进行体外物理升温和/或降温功能，达到辅助调节人体温度目的的设备。
本指导原则不包括热垫式治疗仪、只用于四肢和额头冷/热敷的产品，但在审查此类产品时也可参考本指导原则部分内容。
[bookmark: _Toc303157583][bookmark: _Toc307165934]二、技术审查要点
[bookmark: _Toc303157584][bookmark: _Toc307165935]（一）产品名称要求
1.产品名称建议规范为“医用控温毯”。
2.若产品仅具有降温功能，产品名称建议规范为“医用降温毯”，若产品仅具有升温功能，产品名称建议规范为“医用升温毯”。
[bookmark: _Toc307165936][bookmark: _Toc303157585]（二）产品的结构和组成
按控温目的分为：单冷型、单热型、冷热型。
按组成分为：主机（如图1所示）、毯子和体温传感器等。
按系统分为：控温系统组件、控制系统组件、水循环系统组件和壳体组件等。
[image: 控温毯示意图]
图1 控温毯设备主机外观示意图
1.控温系统组件：由压缩机、冷凝器、蒸发器、水箱、风机、四通阀或加热组件等组成。
2.控制系统组件：由中央控制器、人体温度传感器、水温度传感器、水位传感器、超温保护装置等组成。
3.水循环系统组件：由循环泵、管路、毯子等组成。
4.壳体组件：由机架、外壳等组成。
[bookmark: _Toc303157586][bookmark: _Toc307165937]（三）产品工作原理和作用机理
1.产品工作原理
控温毯工作原理：在主机供水口与回水口上接上内有循环管路的毯子，中央控制器通过人体温度控制反馈对压缩机、风扇、水泵等进行实时控制，即可实现毯子的循环水制冷、制热的温度控制，循环水与患者发生热量交换，达到控制体温目的，如图2所示。
[image: ]
1.控制系统；2.压缩机；3.四通阀或加热组件（制热功能时可选择四通阀或加热组件）；4.冷凝器；5.蒸发器；6.水泵；7.毯子；8.水温传感器；9.体温传感器。
图2 控温毯原理示意图
[bookmark: _Toc307165938][bookmark: _Toc303157587]2.产品作用机理
因该产品为非直接治疗类医疗器械，故本指导原则不包含产品作用机理的内容。
[bookmark: _Toc303157588][bookmark: _Toc307165939]（四）注册单元划分的原则和实例
医用控温毯的注册单元原则上以技术结构、性能指标、预期用途作为划分注册单元的依据。
不同的电击防护类型应作为不同注册单元进行注册。如电击防护类型分别为I类、Ⅱ类控温毯，应按照两个注册单元进行注册。
单冷型、单热型及冷热型控温毯应按照不同的注册单元进行注册。
（五）产品适用的相关标准
根据产品自身特点适用表1中相关标准：
表1 相关产品标准
	标准编号
	标准名称

	GB/T 191—2008
	包装储运图示标志

	GB/T 9969.1—2008
	工业产品使用说明书总则

	GB 9706.1—2007
	医用电气设备第1部分：安全通用要求

	GB/T 14710—2009
	医用电器环境要求及试验方法

	GB/T 16886.1—2011
	医疗器械生物学评价第1部分：风险管理过程中的评价与试验（如适用）

	GB/T 16886.5—2003
	医疗器械生物学评价第5部分：体外细胞毒性试验（如适用）

	GB/T 16886.10—2005
	医疗器械生物学评价第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验（如适用）

	YY/T 0316—2016
	医疗器械风险管理对医疗器械的应用

	YY 0505—2012
	医用电气设备第1—2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验

	YY 0709—2009
	医用电气设备第1—8部分：安全通用要求并列标准：通用要求，医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南（如适用）

	YY 0785—2010
	临床体温计连续测量的电子体温计性能要求

	YY 0834—2011
	医用电气设备第2部分：医用电热毯、电热垫和电热床垫安全专用要求

	YY 0952—2015
	医用控温毯



上述标准包括了产品技术要求中经常涉及到的部件标准和方法标准。有的企业还会根据产品的特点引用一些行业外的标准和一些较为特殊的标准。
产品适用及引用标准的审查可以分两步来进行。首先对引用标准的齐全性和适宜性进行审查，也就是在编写产品技术要求时与产品相关的国家、行业标准是否进行了引用，以及引用是否准确。可以通过对“符合性声明”中声明符合的相关标准是否齐全、适宜来进行审查。此时，应注意标准编号、标准名称是否完整规范，年代号是否有效。其次对引用标准的采纳情况进行审查。即所引用的标准中的条款要求，是否在产品技术要求中进行了实质性的条款引用。
上述标准如有新版发布实施，应执行最新版本。
[bookmark: _Toc303157589][bookmark: _Toc307165940]（六）产品的适用范围/预期用途、禁忌症
[bookmark: _Toc303157590][bookmark: _Toc307165941]1.医用控温毯（冷热型）
适用范围一般为“适用于医疗机构高热患者物理降温和低温患者物理升温以及需要保持体温的患者”。
2.医用降温毯（单冷型）
适用范围一般为“适用于医疗机构高热患者物理降温以及需要保持体温的患者”。
3.医用升温毯（单热型）
适用范围一般为“适用于医疗机构低温患者物理升温以及需要保持体温的患者”。
禁忌症：暂未发现。
（七）产品的主要风险及研究要求
医用控温毯的风险管理报告应符合YY/T 0316—2016《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》的有关要求，审查要点包括：
1.产品有关的安全性特征判定可参考YY/T 0316—2016的附录C。
2.危害、可预见的事件序列和危害处境判断可参考YY/T 0316—2016附录E、I。
3.风险控制的方案与实施、综合剩余风险的可接受性评价及生产和生产后监视相关方法可参考YY/T 0316—2016附录F、G、J。
4.风险可接受准则，降低风险的措施及采取措施后风险的可接收程度，是否有新的风险产生。
下表依据YY/T 0316—2016的附录E（表E.1）列举了控温毯产品有关的可能危害示例的不完全清单，以帮助判定与控温毯产品有关的危害。企业还应根据自身产品特点确定其他可能危害。针对产品的各项风险，企业应采取控制措施，确保风险降到可接受的程度。
表2 危害类型、形成因素及防范控制措施
	危害类型
	形成因素

	能量危害
	电磁能
	可触及金属、外壳等与带电部分隔离/保护不够，电介质强度不够，可能对使用者造成电击危害。

	
	
	产品外壳绝缘/隔离不够，可能引起过量漏电流伤害使用者或患者。

	
	
	抗电磁干扰能力差、特定环境下工作不正常，或干扰其他设备正常工作。

	
	热能
	未安装水路超温保护、传感器故障保护提示等装置，导致过高或过低温度输出，可能引起患者烫伤或冻伤。

	
	机械能
	产品面、角、边粗糙，都可能对使用者或患者造成机械损伤。

	生物学和化学危害
	生物学和
化学危害
	产品清洁或消毒不完全，可能会使患者皮肤感染，细菌、病毒等进入患者体内。

	
	生物相容性
	应用部分若直接与患者皮肤接触，毯面材料应进行生物相容性评价。

	操作危害
	使用错误
	日常使用、维护、校准未按规定进行，导致产品偏离正常使用状态。

	信息危害
	不适当的标记
	标记缺少或不正确，标记的位置不正确，不能被正确地识别，不能永久贴牢和清楚易认等。

	
	不完整的说明书
	说明书中对产品性能特征、预期用途、使用限制等描述不规范、不完整，导致产品的非预期或超范围使用。

	
	不适当的操作说明
	日常使用、维护、校准规定不明确、不适当。


[bookmark: _Toc303157591][bookmark: _Toc307165942]（八）产品技术要求应包括的主要性能指标
产品技术要求审查是产品主要性能指标审查中最重要的环节之一。产品技术要求中的技术指标部分是否齐全，可以通过对是否具有以下主要内容来进行审评：
1.正常工作条件
控温毯的工作条件由制造商规定。
2.性能
2.1循环液体温度
2.1.1循环液体温度设定范围由制造商规定。步进：≤1℃。
2.1.2循环液体温度允差：±1.5℃。
2.2体温传感器
2.2.1控温系统可以设定患者的目标体温。制冷设定范围：30.0℃—40.0℃；制热设定范围：30.0℃—37.0℃。步进：≤0.5℃。
2.2.2体温传感器监测范围不小于28℃—43℃，允差：±0.2℃。
2.3空载平均速率
制冷/制热空载平均速率应在制造商规定的范围内；该范围和对应的温度变化区间应由制造商规定。
2.4负载最大平均速率
在规定的负载条件下，制冷/制热最大平均速率范围由制造商规定。
2.5噪声
控温毯正常工作时，噪声≤60dB（A）。
2.6承重要求
控温毯正常工作时，毯子承重应≥135kg。
2.7毯子尺寸
由制造商规定，允许误差±5%。
2.8密封性
控温毯循环管路密封应良好，无泄漏现象。
3.功能
3.1循环液体温度超过42℃时，应停止工作，并具有提示/报警功能。
3.2循环液体不足时，应停止工作，并具有提示/报警功能。
3.3体温传感器监测功能异常时，应具有提示/报警功能。
3.4控温毯不应仅由于改变温度设定值而自动在制冷和制热模式之间切换。
4.电气安全
4.1应符合GB 9706.1—2007的要求。
4.2具有制热功能的控温毯，应符合YY 0834—2011的要求。
4.3具有报警功能的控温毯应符合YY 0709—2009的要求。
5.电磁兼容性
应符合YY 0505—2012的要求。
6.环境试验
应符合GB/T 14710—2009的要求。
7.外观
7.1主机外观整洁、漆膜色泽均匀，无伤划等缺陷。
7.2毯子表面应均匀，无变色、脱色、渗漏和开裂现象。
[bookmark: _Toc307165944][bookmark: _Toc303157593]（九）同一注册单元内注册检验代表产品确定原则和实例
医用控温毯同一注册单元内所检测的产品，应当是能够代表本注册单元内其他产品安全性和有效性的典型产品。建议以功能最多，能覆盖注册单元全部功能的一个或多个型号作为典型型号。
（十）产品生产制造相关要求
应当明确医用控温毯产品的生产工艺过程，可采用流程图的形式，并说明其过程控制点。有多个研制、生产场地，应当概述每个研制、生产场地的实际情况。
（十一）产品的临床评价细化要求
[bookmark: _Toc307165945][bookmark: _Toc303157594]医用控温毯产品的临床评价应符合《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）和《医疗器械临床评价技术指导原则》（国家食品药品监督管理总局通告2015年第14号）的要求。
参照《免于进行临床试验的第二类医疗器械目录》（国家食品药品监督管理总局通告2014年第12号）（以下简称《目录》），医用控温毯产品的临床评价资料要求如下：
1.提交申报产品相关信息与《目录》所述内容的比对资料：
申报产品相关信息与《目录》所述内容（产品名称、结构组成、适用标准、预期用途等）的比对资料；
2.提交申报产品与《目录》中境内已上市同品种医疗器械的比对说明，比对说明应当包括《申报产品与目录内境内已上市同品种医疗器械比对表》和相应支持性资料。对比内容应包括产品名称、基本原理、机构组成、性能要求、适用范围、使用方法等；支持性资料是指申报产品与《目录》产品的差异性对申报产品的安全有效性不产生影响的理由和依据，可以附件的形式提供。
提交的上述资料应能证明申报产品与《目录》所述的产品具有等同性。
（十二）产品的不良事件历史记录
[bookmark: _Toc307165946][bookmark: _Toc303157595]根据北京市药品不良反应中心提供的信息，2008年1月15日控温毯用于“肝炎后肝硬化门静脉高压症”患者在全麻下行“脾切除术加门奇静脉断流术”中为患者升温过程中曾发生如下不良事件：患者背部及右肘部皮肤红肿部分水泡，面积3％，诊断为皮肤烫伤（Ⅱ度）。
分析原因：
手术过程中，控温毯受强电磁干扰后控温系统失控所致，控温毯缺乏抗电磁干扰能力，又没有提供切实可行的抗干扰措施，不良事件发生与控温毯在抗电磁干扰方面的设计缺陷直接相关。
整改方法：
1.参照YY 0505—2012电磁兼容要求和试验标准，提高控温毯产品抗电磁干扰能力。
2.生产企业修改说明书，限制控温毯使用范围，提供其使用环境电磁强度的具体要求；明确关键部件，如：温度传感器、温度显示器等监视和维护的方法，以便于使用者操作。
3.医疗机构完善医用设备使用制度，按照说明书要求对控温毯进行定期维护和保养，并做好相应记录。在使用过程中应尽量避免与强电磁干扰设备同时使用，出现异常情况应注意观察患者状况。
（十三）产品说明书和标签要求
[bookmark: _Toc303157596][bookmark: _Toc307165947]1.通用要求
产品的标志、标签和使用说明书应符合《医疗器械说明书和标签管理规定》（国家食品药品监督管理总局令第6号）的规定。
2.使用说明书
2.1产品名称、型号、规格。
2.2注册人的名称、住所、联系方式及售后服务单位，进口医疗器械还应当载明代理人的名称、住所及联系方式。
2.3生产企业的名称、住所、生产地址、联系方式及生产许可证编号，委托生产的还应当标注受托企业的名称、住所、生产地址、生产许可证编号。
2.4医疗器械注册证编号。
2.5产品技术要求的编号。
2.6产品性能、主要结构组成、适用范围。
2.7禁忌症、注意事项以及其他需要警示或者提示的内容。
2.8安装和使用说明或者图示。
2.9产品维护和保养方法，特殊储存、运输条件、方法。
2.10生产日期，使用期限或者失效日期。
2.11配件清单，包括配件、附属品、损耗品更换周期以及更换方法的说明等。
2.12医疗器械标签所用的图形、符号、缩写等内容的解释。
2.13说明书的编制或者修订日期。
2.14冷凝器定期维护或清洁的方法和频次。
2.15控温毯温度达到稳态输出所需的时间。
2.16防止循环液体结冰的说明（如有）。
2.17检查、补充或更换循环液体的方法和频次。
注：应明确“补充、更换循环液体应在停机状态下完成”。
2.18温度传感器的校准周期及自校方法。
2.19应标明体温传感器不可单独作为体温监测装置使用。
2.20应当在说明书中标明的其他内容（如有）。
3.标签
3.1产品名称、型号、规格。
3.2注册人的名称、住所、联系方式，进口医疗器械还应当载明代理人的名称、住所及联系方式。
3.3医疗器械注册证编号。
3.4生产企业的名称、住所、生产地址、联系方式及生产许可证编号，委托生产的还应当标注受托企业的名称、住所、生产地址、生产许可证编号。
3.5生产日期，使用期限或者失效日期。
3.6电源连接条件、输入功率。
3.7依据产品特性应当标注的图形、符号以及其他相关内容。
3.8必要的警示、注意事项。
3.9特殊储存、操作条件或者说明。
3.10使用中对环境有破坏或者负面影响的医疗器械，其标签应当包含警示标志或者中文警示说明。
标签因位置或者大小受限而无法全部标明上述内容的，至少应当标注产品名称、型号、规格、生产日期和使用期限或者失效日期，并在标签中明确“其他内容详见说明书”。
（十四）研究要求
根据所申报的产品，提供适用的研究资料。
1.产品性能研究
应当提供产品性能研究资料以及产品技术要求的研究和编制说明，包括功能性、安全性指标（如电气安全与电磁兼容、辐射安全）以及与质量控制相关的其他指标的确定依据，所采用的标准或方法、采用的原因及理论基础。
2.生物相容性评价研究
应对成品中与患者和使用者直接或间接接触的材料的生物相容性进行评价。
生物相容性评价研究资料应当包括：生物相容性评价的依据和方法；产品所用材料的描述及与人体接触的性质；实施或豁免生物学试验的理由和论证；对于现有数据或试验结果的评价。
3.灭菌和消毒工艺研究
终端用户消毒：如适用，应明确推荐的消毒工艺（方法和参数）以及所推荐消毒方法确定的依据
4.产品有效期和包装研究
有效期的确定：如适用，应当提供产品有效期的验证报告。
对于有限次重复使用的医疗器械，应当提供使用次数验证资料。
包装及包装完整性：在宣称的有效期内以及运输储存条件下，保持包装完整性的依据。
5.软件研究
含有软件的产品，应当提供一份单独的医疗器械软件描述文档，内容包括基本信息、实现过程和核心算法，详尽程度取决于软件的安全性级别和复杂程度。同时，应出具关于软件版本命名规则的声明，并明确软件版本的全部字段及字段含义，确定软件的完整版本和发行所用的标识版本。具体参见《医疗器械软件注册技术审查指导原则》（国家食品药品监督管理总局通告2015年第50号）的相关要求。
6.其他资料
证明产品安全性、有效性的其他研究资料。
三、审查关注点
（一）产品技术要求
[bookmark: OLE_LINK1]医用控温毯产品技术要求编写的规范性，“要求”一章的内容是否根据医用控温毯产品特性进行了完整的要求。
[bookmark: _Toc303157601][bookmark: _Toc307165952]（二）产品安全风险分析
产品的主要风险是否已经列举，并通过风险控制措施使产品的安全性在合理可接受的程度之内。
（三）预期用途
医用控温毯产品的预期用途，从医疗器械注册申请表、综述资料、研究资料、产品风险分析资料、使用说明书、临床评价资料等方面阐述的是否一致。
[bookmark: _Toc303157600][bookmark: _Toc307165951]（四）使用说明书
使用说明书中必须告知用户的信息是否完整，如应明确本产品使用的环境、使用人群和限制使用的情况；应明确产品一次性使用附件的使用注意事项等。
四、编写单位
北京市医疗器械技术审评中心。
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